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1 Indledning
Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg har til forma˚l at fjerne alle bygninger og
alt udstyr, der ikke kan rengøres til et niveau, som opfylder reglerne for frigivelse til
“green ﬁeld” niveau. Ved “green ﬁeld” forst˚as, at alle radioaktive dele er fjernet, mens
selve bygningerne ikke behøver at blive revet ned, hvis ma˚linger viser, at de er fri for
radioaktiv forurening.
Et alternativ til en umiddelbar nedbrydning af et nukleart anlæg kunne være at
foretage en vis rengøring af radioaktivt forurenede overﬂader, dræning af systemer med
væsker, afbrydelse af driftssystemer, fjernelse af brugt brændsel og etablering af fysiske
og administrative systemer til sikring af overv˚agning og adgangskontrol. Anlægget kunne
herefter forsegles med henblik p˚a en nedbrydning p˚a et senere tidspunkt, der kan ligge
mange a˚rtier ude i fremtiden for eventuelt at drage fordel af reduktionen af de radioaktive
stoﬀer som følge af henfald.
Konsekvenserne af en s˚adan udskydelse af nedbrydningen i forhold til et kort ned-
brydningsscenario belyses i dette notat hvad ang˚ar eventuelle forskelle i (1) p˚avirkning af
arbejdsmiljøet, (2) p˚avirkning af omegnsmiljøet og (3) mængden af radioaktivt aﬀald.
2 Indhold af radioaktive stoﬀer i Risøs nukleare anlæg
Aktivitetsindholdet i Risøs nukleare anlæg i a˚r 2000 er vist i nedenst˚aende tabel 11. De
dominerende gamma-radionuklider i DR 3 er 60Co, 133Ba, 152Eu, 154Eu og tritium med
halveringstider p˚a 5 - 14 a˚r. De dominerende radionuklider i Hot Cell anlægget er 90Sr
og 137Cs med en halveringstid p˚a omkring 30 a˚r og transuraner med halveringstider fra
mange hundreder til mange tusinder af a˚r.
De dominerende radionuklider i Behandlingsstationen er 90Sr, 137Cs, 60Co og tran-
suraner. I Centralvejslageret beﬁnder sig bl.a. ca. 233 kg bestr˚alet brændsel, der i form
af itusk˚arne brændselsstave (kraftreaktorbrændsel) har været genstand for undersøgelser
i betoncellerne p˚a Hot Cell anlægget, samt kraftige 60Co-kilder. Den største aktivitets-
mængde ﬁndes, som det fremg˚ar af tabel 1, som tritium i tungt vand, der er oplagret i
200 liter tromler i kælderen under DR 2.
Tabel 1. Indhold af radioaktive stoﬀer i de nukleare anlæg p˚a Risø i a˚r 2000.
beta-/gamma-aktivitet alfa-aktivitet
Anlæg [GBq] [GBq]
Centralvejslager 700 000 30 000
Lagerhal 4 800 -
Behandlingsstationen 8 500 10
DR 3 200 000 -
Hot Cell 3 000 100
DR 1 100 5
DR 2 60 -
DR 2 kælder 3 000 000 -
1I denne redegørelse anvendes enheden GBq (giga-becquerel) for aktivitet. Hver dansker indeholder ca.
0,00001 GBq (= 10000 Bq). Det a˚rlige nedfald i Danmark af radioaktive isotoper dannet af den kosmiske
str˚aling er omkring 200000 GBq, hovedsagelig i form af tritium, beryllium-7 og kulstof-14.
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Aktivitetsindholdet i reaktor DR 1 beﬁnder sig hovedsageligt i uranylsulfat-opløsningen i
reaktorkernebeholderen. N˚ar denne opløsning er blevet aftappet, er det resterende aktivi-
tetsindhold i konstruktionsdelene meget ringe. Ogs˚a aktivitetsindholdet i reaktor DR 2 er
relativt beskedent.
Reduktionen af aktivitetsindholdet i DR 3, Hot Cell og Behandlingsstationen som
følge af radioaktivt henfald er vist p˚a ﬁgur 1.
Tid efter nedlukning af DR 3 (år)
0 10 20 30 40 50
A
kt
iv
ite
ti
D
R
3
(G
Bq
)
10
100
1000
10000
100000
Reaktortank
Grafitkappe
Ståltank
Topafskærmning
Indre afskærmning
Betonafskærmning
Total Reaktor DR 3
Tid efter forsegling af betonceller (år)
0 10 20 30 40 50
A
kt
iv
ite
ti
be
to
nc
el
le
r(
G
Bq
)
1
10
100
1000
10000
aktinider
154Eu60Co
134Cs
90Sr
137Cs
Hot Cell anlægget
Tid efter nedlukning af DR 3 (år)
0 10 20 30 40 50
A
kt
iv
ite
ti
B
eh
.
St
.(G
B
q)
1
10
100
1000
10000
aktinider
60Co
90Sr
137Cs
Behandlingsstationen
Figur 1. Aktivitetsindhold i DR 3, i betoncellerne p˚a Hot Cell anlægget og i Behandlings-
stationen (excl. Centralvejslageret) som funktion af tiden efter lukningen af reaktoren i
2000 og tiden efter forseglingen af betoncellerne i 1993.
Det fremg˚ar af ﬁgur 1, at hovedparten af aktiviteten i reaktor DR 3 beﬁnder sig i top-
afskærmningen og i betonafskærmningen. Det fremg˚ar endvidere af ﬁgur 1, at aktiviteten
i betoncellerne p˚a Hot Cell anlægget og p˚a Behandlingsstationen aftager relativt langsomt
med tiden, fordi de dominerende radioaktive stoﬀer har meget lange halveringstider.
3 Scenarier for dekommissionering
Fordi radioaktiviteten i de nukleare anlæg aftager med tiden, kunne det ma˚ske være en
fordel at lade anlæggene henst˚a nogle a˚r, inden man den endelige nedbrydning p˚abegyndes.
Alternativer til en egentlig dekommissionering af de nukleare anlæg har ogs˚a været nævnt
i den oﬀentlige debat, herunder om et eller ﬂere af de nukleare anlæg p˚a Risø ville være
egnet til indretning som museum. En række af disse alternativer har været vurderet,
og det er konkluderet, at ingen af disse udgør noget brugbart alternativ til en egentlig
dekommissionering af anlæggene [1].
Tre forskellige scenarier med tidsforløb p˚a henholdsvis 20, 35 og 50 a˚r er blevet vurde-
ret. Disse tidsforløb beskriver den periode, der forløber fra igangsættelse til afslutning af
dekommissioneringsprojektet. I forbindelse med vurderingen af de tre scenarier er der la-
vet en opgørelse af de samlede omkostninger ved disse scenarier [2, 3], der er vist p˚a ﬁgur 2.
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Det fremg˚ar af ﬁgur 2, at det korte scenario kunne gennemføres med en kontinuert arbejds-
indsats over 20 a˚r, som det er vurderet til at ville vare. De to længere scenarier indeholder
kortere eller længere perioder, hvor den væsentligste arbejdsaktivitet er overv˚agning af
anlæggene og vedligeholdelse af bygningerne.
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Figur 2. Scenarier for dekommissionering af Risøs nukleare anlæg. Bygning af et slutdepot
for radioaktivt aﬀald er ikke en del af dekommissioneringsprojektet, og planlægning og byg-
ning af et s˚adant depot er derfor ikke medtaget i de viste scenarier.
Den nævnte undersøgelse [2] viser, at scenarierne er dyrere, jo længere de varer. Forklarin-
gen herp˚a er, at der ikke har kunnet identiﬁceres arbejdsopgaver, som vinder ved at vente,
i den forstand at str˚alingen er aftaget s˚a meget, at man kan arbejde direkte med emnerne
frem for at bruge fjernbetjening. Selv efter 50 a˚rs henfaldstid vil de dele af reaktor DR 3,
som i dag kræver fjernbetjening, stadigvæk kræve fjernbetjening. Forskellen i pris mellem
de tre scenarier udgøres derfor af omkostningerne til at holde en organisation i gang og til
drift og vedligeholdelse af bygninger og overv˚agning af anlæggene, som sikrer, at myndig-
hedskrav bliver overholdt. Andre tidsmæssige scenarier kunne have været vurderet, men
for at have sammenlignelighed med tidligere udarbejdede rapporter [1, 2, 3], er dette ikke
gjort.
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4 Miljømæssig betydning af en udskydelse af dekommissio-
neringen
De nukleare anlæg p˚a Risø indeholder relativt store aktivitetsmængder, specielt Behand-
lingsstationen med lagre, Hot Cell anlægget og reaktor DR 3, jf. tabel 1. Da aktiviteten
af sig selv bliver mindre med tiden p˚a grund af radioaktivt henfald, bør det overvejes,
om det ville være en fordel at lade tiden arbejde uden iøvrigt at gøre noget. Derved
kunne dekommissioneringen ma˚ske gøres lettere og billigere samtidig med, at potentialet
for p˚avirkning af b˚ade arbejdsmiljø og omegnsmiljø ville blive reduceret. Dette vurderes i
det efterfølgende.
For at kunne gennemføre en dekommissionering af de nukleare anlæg p˚a Risø uden
at skulle vente p˚a bygning og ibrugtagning af et slutdepot for radioaktivt aﬀald, er det
nødvendigt at udvide kapaciteten for mellemlagring af færdigpakkede aﬀaldsenheder med
lav- og mellemaktivt aﬀald. Det betyder, at der skal bygges et mellemlager til opbevaring af
færdigpakkede aﬀaldsenheder, indtil de kan anbringes i et endeligt slutdepot. Det vurderes
derfor tillige, om mængderne af radioaktivt aﬀald ville blive reduceret ved en udskudt
dekommissionering som følge af radioaktivt henfald med et heraf følgende mindre behov
for lagerkapacitet.
4.1 Arbejdsmiljømæssige p˚avirkninger
Under de forskellige arbejdsoperationer kræves en løbende helsefysisk overv˚agning og kon-
trol af den helsefysiske arbejdshygiejne for at kunne holde str˚alingsudsættelsen af perso-
nalet p˚a et passende lavt niveau - normalt ikke mere end 10 - 20% af de af myndighederne
fastsatte dosisgrænser. Dette vil gælde, uanset om der vælges en tidlig eller en udskudt
dekommissionering. I de situationer hvor der kan optræde høje str˚alings- og kontamina-
tionsniveauer, vil der blive brugt specialudstyr for at nedsætte eksponeringen af personalet.
De indre konstruktionsdele i reaktor DR 3 har igennem 40 a˚rs drift været udsat for en
intens bestr˚aling med neutroner. Som følge heraf er disse dele blevet stærkt radioaktive, og
de kan ikke skæres i mindre stykker i fri luft p˚a grund af en meget høj str˚alingsintensitet
fra den inducerede radioaktivitet. Det drejer sig først om fremmest om gammastr˚alingen
fra bl.a. 60Co. Meget aktive dele, som f.eks. reaktortanken i DR 3 og betonafskærmningen
omkring denne skal skæres i mindre dele med fjernbetjent udstyr, s˚a disse mindre dele
kan placeres i aﬀaldscontainere uden at give personalet for store str˚alingsdoser, og s˚aledes
at der ikke bliver for høje str˚alingsniveauer uden p˚a de enkelte aﬀaldscontainere. Ogs˚a
fjernelsen af den indre forurening i de mest forurenede betonceller p˚a Hot Cell anlægget
kræver anvendelse af fjernbetjent udstyr og brug af a˚ndedrætsværn (“frømandsudstyr”).
Fjernbetjent udstyr omfatter f.eks. et skærebassin med vand i en dybde p˚a 5 - 6 meter.
Vand yder en god afskærmning mod gammastr˚aling og muliggør ved sin gennemsigtighed,
at skærende operationer kan udføres under ﬂere meter vand. I et s˚adant bassin kan stærkt
radioaktive konstruktionsdele derfor skæres i mindre stykker ved hjælp af specialfremstil-
let undervandsværktøj, hvorefter de kan tages op af bassinet og placeres i aﬀaldscontai-
nere uden større helsefysiske problemer. Robotudstyr til fjernbetjent sandblæsning (eller
anden overﬂadebehandling) af de indre overﬂader i betoncellerne og efterfølgende opsam-
ling (“støvsugning”) af de radioaktive stoﬀer er et andet eksempel p˚a fjernbetjent udstyr.
Endelig er blyafskærmede containere (“ﬂasker”), der er fremstillet specielt til at kunne
udtage, rumme og aﬂevere stærkt radioaktive konstruktionsdele til videre bearbejdning et
eksempel p˚a fjernbetjent udstyr.
Aktivitetsindholdet i de nukleare anlæg, specielt i DR 3, i betoncellerne p˚a Hot Cell
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anlægget og i Centralvejslageret er s˚a højt, at der selv med en køletid p˚a 40 a˚r fortsat er
behov for at bruge fjernbetjent udstyr i forbindelse med nedbrydningen og overførslen til
aﬀaldsbeholdere. Nedbrydningen af reaktorerne DR 1 og DR 2 samt overførsel af tromlerne
fra lagerhallen for lavaktivt aﬀald til standardbeholdere kræver ikke brug af fjernbetjent
udstyr; overførsel af aﬀaldsenhederne fra Behandlingsstationens tromlelager og Central-
vejslager kræver dog en vis form for fjernbetjent h˚andtering.
4.2 Omegnsmiljømæssige p˚avirkninger
Risøs nukleare anlæg har i løbet af deres driftsperiode p˚a omkring 40 a˚r kun haft en mar-
ginal p˚avirkning af omegnsmiljøet som følge af meget sma˚ udslip af radioaktive stoﬀer
til omgivelserne fra den ordinære drift [4]. I forbindelse med nedbrydningen af de nuk-
leare anlæg er der mulighed for, at mindre mængder af de radioaktive stoﬀer i anlæggenes
konstruktionsdele kan undslippe til omegnsmiljøet, b˚ade som følge af de daglige arbejds-
operationer og som følge af unormale hændelser eller egentlige uheld. Herved kan den
omkringboende befolkning blive udsat for sma˚ str˚alingsdoser.
Alle mennesker udsættes for str˚alingsdoser fra den “naturlige baggrundsstr˚aling”,
der best˚ar af str˚aling fra verdensrummet samt fra radioaktive stoﬀer i undergrunden, i
atmosfæren og i mennesket.
Fra rummet rammes Jorden af kosmisk str˚aling, der best˚ar af atomkernepartikler.
I Jordens atmosfære vekselvirker de kosmiske partikler med atmosfærens molekyler, og
ved vekselvirkningerne dannes sekundær str˚aling og radioaktive stoﬀer, der kan n˚a ned til
jordoverﬂaden og optages i mennesker og fødemidler. Radioaktive stoﬀer har ogs˚a været p˚a
Jorden siden dens dannelse, og de ﬁndes i undergrunden, i vand, i luft, i byggematerialer,
i fødemidler og i mennesker. Det er radioaktive stoﬀer med en meget lang halveringstid
(op til ﬂere milliarder a˚r) samt deres radioaktive henfaldsprodukter. Den str˚alingsmæssigt
mest betydningsfulde af de naturligt forekommende radioaktive stoﬀer er radon, der er en
luftart, som kan trænge ind i huse fra undergrunden og fra byggematerialer.
Den a˚rlige str˚alingsdosis til den danske befolkning fra baggrundsstr˚alingen varierer
mellem 2000 og 20000 dosisenheder2, afhængig af bopæl [5]. Den gennemsnitlige a˚rlige
str˚alingsdosis udgør omkring 3000 dosisenheder, sammensat af 2000 dosisenheder fra radon
i huse, 400 dosisenheder fra fødemidler, 300 dosisenheder fra jord og byggematerialer og 300
dosisenheder fra den kosmiske str˚aling. Fra medicinsk bestr˚aling modtager hver dansker i
gennemsnit ca. 1000 dosisenheder pr. a˚r.
4.2.1 Udslip under drift
N˚ar de nukleare anlæg skal nedbrydes, skal planlægningen heraf omfatte str˚alingsbe-
skyttelse af befolkningen fra eventuelle udslip. Det betyder, at der skal fastlægges
foranstaltninger til at begrænse eventuelle udslip, ogs˚a selv om disse er mindre end de
af myndighederne fastsatte udslipsgrænser, og der skal løbende moniteres for eventuelle
udslip. For reaktorerne DR 2 og DR 3 vil det være usandsynligt, at udslip under dekom-
missioneringen vil blive større end de konstaterede udslip i disse anlægs driftsperiode. De
maksimale a˚rlige doser til den nærmestboende befolkning fra driftsudslippene fra DR 2
og DR 3 samt fra Behandlingsstationen har været nogle f˚a dosisenheder og ikke større
end 10 dosisenheder. Mens Hot Cell og DR 1 var i drift, var der tale om meget sma˚ ud-
slip af radioaktive stoﬀer fra disse anlæg. Figur 3 viser doserne til den nærmestboende
befolkning fra driftsudslip af tritium og argon fra reaktor DR 3.
2I denne redegørelse defineres en dosisenhed som: 1 dosisenhed = 1 mikrosievert (µSv)
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Figur 3. A˚rlige doser til den nærmestboende befolkning (kritisk gruppe) fra udslip af tritium
og argon fra reaktor DR 3 i perioden 1980 - 2001.
Uden detaljerede risikovurderinger af nøje deﬁnerede dekommissioneringsoperationer p˚a
de nukleare anlæg er det ikke muligt at skønne størrelsen p˚a eventuelle driftsudslip under
nedrivningen af anlæggene. S˚adanne vurderinger vil være prohibitivt ressourcekrævende.
Til brug for vurderingen af de omegnsmiljømæssige konsekvenser af dekommissioneringen
er der i stedet anvendt en metode, der kan belyse, hvor hvor store doser den nærmestboende
befolkning kan f˚a ved frigivelse af en given brøkdel af anlæggenes indhold af radioaktive
stoﬀer. Metoden giver samtidig mulighed for at skønne over de maksimale doser, der kan
forekomme, svarende til at hele aktivitetsindholdet blev frigjort over en given periode.
Doser fra radioaktive stoﬀer, der frigøres til omgivelserne (til atmosfæren eller til
Roskilde Fjord), kan beregnes p˚a grundlag af atmosfæriske spredningsmodeller [6]. I mo-
dellerne tages der hensyn til forskellige meteorologiske og hydrologiske forhold som f.eks.
vindhastighed og atmosfæriske stabilitetsforhold.
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Figur 4. A˚rlig dosis til den nærmestboende befolkning fra et potentielt driftsudslip (dvs.
hvis der skulle ske et udslip) p˚a 1% pr. a˚r af indholdet af radioaktive stoﬀer i DR 3, Hot
Cell anlægget og Behandlingsstationen (excl. Centralvejslageret).
For de gennemsnitligt forekommende vejrforhold i Danmark (under hensyn til b˚ade skif-
tende vindretning, vindhastighed og atmosfærisk stabilitet) er der foretaget beregninger af
dosis til den nærmestboende befolkning fra et atmosfærisk udslip p˚a 1% af de enkelte an-
lægs indhold af radioaktive stoﬀer, frigjort jævnt over a˚ret [6]. Beregningerne er foretaget
med forskellige køletider op til a˚r 2050, og resultaterne er vist p˚a ﬁgur 4.
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Det fremg˚ar af ﬁgur 4, at i a˚r 2000 ville et a˚rligt udslip p˚a 1% af det totale indhold
af radioaktive stoﬀer i DR 3 eller i Behandlingsstationen (excl. Centralvejslageret) give
en dosis til de nærmestboende p˚a 6 - 7 dosisenheder pr. a˚r. Tilsvarende ville et a˚rligt ud-
slip p˚a 1% af det totale indhold af radioaktive stoﬀer i Hot Cell anlægget give en dosis
til de nærmestboende p˚a ca. 50 dosisenheder pr. a˚r. Et tilsvarende driftsudslip fra Cen-
tralvejslageret ville give væsentligt større a˚rlige doser, hvilket skyldes Centralvejslagerets
meget store indhold af langlivede aktinider.
Det fremg˚ar endvidere af ﬁgur 4, at for Hot Cell og Behandlingsstationen sker der
ikke nogen reduktion af den a˚rlige dosis, selv om udslippet først sker efter mange a˚rtiers
køling, fordi doserne fra et udslip fra disse anlæg hovedsageligt stammer fra langlivede
radioaktive stoﬀer. For DR 3 vil de a˚rlige doser efter ca. 20 a˚rs køletid (˚ar 2020) fra et
a˚rligt udslip af 1% af indholdet p˚a dette tidspunkt derimod være reduceret til ca. 0,6
dosisenheder pr. a˚r.
4.2.2 Udslip under uheld
I løbet af de sidste 40 a˚rs drift af de nukleare anlæg er der kun forekommet to unor-
male hændelser med forøget udslip af radioaktive stoﬀer til omgivelserne. Det drejer sig
om et udslip af omkring 70 GBq jod-131 fra Hot Cell anlægget i 1981 og tab af om-
kring 100 liter tungt vand p˚a DR 3 med et indhold af ca. 30000 GBq tritium, der via
Behandlingsstationens destillationsanlæg endte i Roskilde Fjord. Doserne fra disse udslip
var af størrelsesordenen 1 dosisenhed til de mest udsatte personer i den omkringboende
befolkning.
Kalenderår
2000 2010 2020 2030 2040 2050
D
os
ise
n
he
de
r
pr
.
1%
u
ds
lip
0,1
1,0
10,0
100,0
1000,0
Behandlingsstationen
Hot Cell
DR 3
Figur 5. Dosis til den nærmestboende befolkning fra et potentielt uheldsudslip (dvs. hvis
der skulle ske et udslip) p˚a 1% af indholdet af radioaktive stoﬀer i DR 3, Hot Cell anlægget
og Behandlingsstationen (excl. Centralvejslageret).
De samme modeller, som er anvendt til beregning af doser fra atmosfæriske driftsudslip
[6], er her anvendt til beregninger af udendørs dosis til den nærmestboende befolkning
fra uheldsudslip. I beregningerne forudsættes et uheldsudslip over kort tid p˚a 1% af de
enkelte anlægs indhold af radioaktive stoﬀer under de hyppigst forekommende vejrforhold
i Danmark. Under mere ugunstige meteorologiske forhold kan doserne blive omkring ti
gange større for det samme udslip. Beregningerne er foretaget med forskellige køletider op
til a˚r 2050, og resultaterne er vist p˚a ﬁgur 5.
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Det fremg˚ar af ﬁgur 5, at i a˚r 2000 ville et uheldsudslip p˚a 1% af det totale ind-
hold af radioaktive stoﬀer i DR 3 eller i Behandlingsstationen (excl. Centralvejslageret)
give en udendørs dosis til de nærmestboende p˚a 30 - 40 dosisenheder. Tilsvarende ville et
uheldsudslip p˚a 1% af det totale indhold af radioaktive stoﬀer i Hot Cell anlægget give en
udendørs dosis til de nærmestboende p˚a ca. 300 dosisenheder. Et tilsvarende uheldsudslip
fra Centralvejslageret ville give væsentligt større doser, hvilket skyldes Centralvejslage-
rets meget store indhold af langlivede aktinider.
Det fremg˚ar endvidere af ﬁgur 5, at for Hot Cell og Behandlingsstationen sker der
ikke nogen reduktion af dosis, selv om udslippet først sker efter mange a˚rtiers køling,
fordi doserne fra et uheldsudslip fra disse anlæg hovedsageligt stammer fra langlivede
radioaktive stoﬀer. For DR 3 vil dosis til de nærmestboende efter ca. 20 a˚rs køletid (˚ar
2020) fra et uheldsudslip af 1% af indholdet p˚a dette tidspunkt derimod være reduceret
til ca. 3 dosisenheder.
4.3 Mængder af radioaktivt aﬀald
Til brug for aﬀaldet fra dekommissioneringen af de nukleare anlæg p˚a Risø vil der være be-
hov for en større aﬀaldsbeholder end de tromler, der er godkendt til mellemlagring i Risøs
lagerbygninger for radioaktivt aﬀald. En kasseformet betonbeholder er for øjeblikket un-
der udvikling [7]. Hensigten er at kunne anvende denne standardbeholder til mellemlagring
af dekommissioneringsaﬀald, s˚aledes at nedtagning af de nukleare anlæg kan p˚abegyndes
uden at skulle afvente, at et slutdepot er til r˚adighed. Der planlægges derfor opført et nyt
mellemlager til disse aﬀaldsbeholdere. Hensigten er endvidere, at den nye aﬀaldsbeholder
med sit indhold af aﬀald p˚a et senere tidspunkt - og forudsat myndighedernes godkendelse
- direkte skal kunne overføres til et slutdepot. Beholderen skal ogs˚a kunne bruges som
ydre emballage omkring tromler og andre beholdere med allerede eksisterende aﬀald, hvor
dette er ønskeligt som følge af højt aktivitetsindhold, høj str˚aling eller af andre grunde.
Aﬀaldet fra dekommissioneringen af de nukleare anlæg antages at kunne pakkes i de oven-
for omtalte betonbeholdere, og det mest sandsynlige deponeringsbehov i et slutdepot er
af størrelsesordenen 5000 m3 aﬀald.
En udskydelse af dekommissioneringen vil betyde, at aktivitetsindholdet i det radio-
aktive aﬀald vil blive mindre som følge af radioaktivt henfald. Det betyder imidlertid ikke
nødvendigvis, at behovet for lagerplads bliver mindre. Grunden hertil er, at aﬀald med ind-
hold af radioaktive stoﬀer deﬁneres som radioaktivt aﬀald, n˚ar koncentrationen er større
end frigivelsesniveauerne for de forskellige radionuklider. I det radioaktive aﬀald ﬁndes ho-
vedparten af aktiviteten normalt i en mindre del af aﬀaldet, mens resten er lavaktivt eller
undertiden næsten helt inaktivt materiale. Dette forhold vil ikke ændre sig ved at udskyde
dekommissioneringen, blot bliver koncentrationen af de radioaktive stoﬀer lavere i stort
set den samme mængde aﬀald.
5 Konklusioner
Der er i dette notat foretaget en række vurderinger til belysning af, om der er str˚alingsmil-
jømæssige forskelle mellem tidsmæssige scenarier for dekommissioneringen af de nukleare
anlæg, herunder ogs˚a om de radioaktive aﬀaldsmængder afhænger af en tidlig eller udskudt
dekommissionering. Konklusionerne af disse vurderinger kan sammenfattes som følger:
(1) Nedbrydningen af de nukleare anlæg p˚a Risø kan udsætte det involverede personale
for str˚alingsdoser. Nogle anlæg indeholder meget aktivitet med en lang halveringstid,
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og størrelsen af den potentielle eksponering af personalet bliver derfor ikke mindre
inden for en 50 a˚rs periode. Fjernbetjent nedbrydning vil s˚aledes være nødvendig
i denne periode for de mest aktive komponenter i disse anlæg. Fjernbetjent ned-
brydning er ogs˚a nødvendig for de anlæg, hvor der sker en reduktion af aktiviteten
efter nogle a˚rtiers henfald, fordi der fortsat vil være meget høje str˚alingsniveauer
ved de mest aktive dele af anlægget. Konklusion: Der er kun marginal forskel p˚a
str˚alingsudsættelsen af personalet ved en umiddelbar eller en udsat nedbrydning, fordi
fjernbetjent nedbrydning er nødvendig i begge tilfælde.
(2) Der kan forekomme udslip af radioaktive stoﬀer til omgivelserne under nedbrydnin-
gen af de nukleare anlæg, b˚ade i form af drifts- og uheldsudslip. Størrelsen af de
potentielle doser til den nærmestboende befolkning er størst ved udslip fra de an-
læg, der indeholder langlivet aktivitet. P˚a en absolut skala udgør de potentielle a˚rlige
driftsdoser til denne befolkningsgruppe en lille brøkdel af den a˚rlige dosis, alle dan-
skere modtager fra den naturligt forekommende baggrundsstr˚aling. De potentielle
uheldsdoser kan blive af samme størrelsesorden eller nogle f˚a gange den dosis, alle
danskere modtager fra den naturligt forekommende baggrundsstr˚aling. Konklusion:
Der er ingen forskel p˚a de potentielle befolkningsdoser fra drift- og uheldsudslip ved
en umiddelbar eller en udsat nedbrydning, fordi langlivede radioaktive stoﬀer domi-
nerer dosisbilledet.
(3) Hovedparten af aktiviteten i de nukleare anlæg beﬁnder sig i en mindre del af det
radioaktive aﬀald. Koncentrationen af radioaktive stoﬀer i dette aﬀald vil selv efter
mange a˚rtiers køletid være større end koncentrationen for frigivelse som ikke-aktivt
aﬀald. Konklusion: Mængden af radioaktivt aﬀald ændres ikke ved en udskudt dekom-
missionering over nogle a˚rtier, fordi koncentrationen i dette aﬀald fortsat vil være
større end frigivelseskoncentrationen.
Der er s˚aledes ingen miljømæssige fordele ved at udskyde dekommissioneringen af de nu-
kleare anlæg p˚a Risø, hverken hvad ang˚ar arbejds- og omegnsmiljømæssige forhold eller
hvad ang˚ar aﬀaldsmæssige forhold.
Set fra et samfundsøkonomisk synspunkt vil det i øvrigt ikke være hensigtsmæssigt
at lade de nukleare anlæg henst˚a i en lang a˚rrække, før man p˚abegynder en nedbrydning.
Udskudt nedrivning vil blive dyrere, jo længere man venter, fordi der i ventetiden fortsat
skal anvendes ressourcer til overv˚agning af anlæggene, og fordi selve nedrivningen ikke vil
blive billigere ved en udskydelse.
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